ZAKLAD PROJEKTOWO - BUDOWLANY EKO-UCZ

KOLODZIEJCZYK MAREK 59-220 LEGNICA ul. KARKONOSKA 62/10 t..76-8564095

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy
ul. Nowodworskiej 56-58 w Legnicy
dz. 80/3, 80/5 obreb 0027 Rybaki

Inwestor: Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
59-220 Legnica
Ul. Zielona 7

BRANZA: SANITARNA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo Budowlane Dz.U. z 2006 nr 156 poz.1118)

Projektowat: mgr inz. Marek Kotodziejezyk upr. bud 22/98/Lw " % e
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Sprawdzit : mgr inz. Bartlomiej Dabrowski upr. bud 108/DOS/07

Legnica sierpien 2014



SPIS  TRESCI :
Strona tytutowa
Spis tresci

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnoslaskiej OIIB i uprawnienia
budowlane Marka Kolodziejczyka oraz Barttomieja Dgbrowskiego

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynkumieszkalnego
w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 56-58 EST/4010/130/2014 z dnia 16.07.2014 wydane przez
LPWiK Legnica

Uzgodnienie rozwigzan projektowych z Legnickim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji z dnia

Wypis z rejestru gruntéw i mapa ewidencji gruntéw z zaznaczong trasa przylacza

Opis techniczny

8.1 Podstawa opracowania

8.2 Przedmiot i zakres opracowania

8.3 Opis projektowanych rozwigzan

8.4 Istniejace uzbrojenie

8.5 Zapotrzebowanie terenu na prowadzenie robot
8.6 Roboty ziemne

8.7 Przylacze kanalizacyjne

8.8 Zestawienie podstawowych materiatow.

8.9 Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji i informacje do planu BIOZ
8.10 Uwagi koncowe

Rysunki

- Projekt zagospodarowania terenu ul. Nowodworska 56-58 dz. 80/3 i 80/5 obr Rybaki rys. nr 1
- Profil przytacza kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowodworskiej 56-58 6A —S1 —S2 rys nr 2
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SRR Wroctaw, dn. 20131126
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  Marek Kotodziejczyk

NAazZWISKO TOdOWE

miejsce zamieszkania ul.Karkonoska 62/10 .

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS/1S/1134/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia  2014-01-01 4o dnia . 2014-12-31




URZAD WJOJELIODZKI W LEGNICY

GP-N3-7342- 22/98 Legnica, dnia 8 czerwca 1998 r.

DECYZJA Nr 22/98/Lw

Na podstawie art.13.ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4,ustawy z dnia 7/
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)
oraz § 9 wust.1 rozporzadzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej
I Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych  w  budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38) w zwigzku
z art. 104 §1 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr. inz. Marka Kotodziejczyka z dnia 9.03.1998 r., na
podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i praktyke
zawodowqg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu ztozonego
przed powotang przeze mnie Komisjg

nadaje:

Panu MARKOWI KOLODZIEJCZYKOW!I
posiadajacemu tytut magistra inzyniera inzynierii sanitarne;j

urodzonemu dnia 1 maja 1952 r. w Olesnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN: WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH | GAZOWYCH



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajacY sie o uprawnienia
spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawnienn budowlanych, oraz ztozyt
z wynikiem pozytywnym egzamin, O ktorym mowa w § 10 ust. 1
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotang Zarzadzeniem Nr 25 Wojewody Legnickiego z dnia 30
kwictnia 1998 1. W tym stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Legnickiego. 4

Otrzymujq
1. Pan mgr inz. M. Kotodziejczyk

ul. Karkonoska 62/10, 59-220 Legnica
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. GP a/a
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OKK.7131-312/2006/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z péZn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,

Z pozZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Dabrowski
magister inzynier z Kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 16 czerwca 1974 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartfomiej Dabrowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkoéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. {‘

i

Skiad orzékajacy OKK
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Otrzymuja:

1. Pan Bartlomiej Dabrowski
pl. Lotnikéw Polskich 3/17 v
59-500 Ziotoryja Poni s s 1. mgr inz. Bronistaw Wosiek |/

2. Okregowa Rada Izby At & S5 »/Z) i

3. Glowny Inspektor e S Ay 5 PN v
Nadzoru Budowlansgo N N . prof. drinz. l-\a},imlerZ Czaplinski
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4. ala o 3. mgrinz. Ma}gé‘&é%ﬁ%hiaczyk
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Pan Barttomiej Dabrowski jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalncéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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Pan/Pani ........ Barttomlequbrowskl ..........................................

NAZWISKO TOAOWE .o

- , . ul. Nad Zalewem 14
migjsoe ZaPMESZRANTIE 1.xn e msnmassmsn neans mosm s srasm o men 8

jest cztonkiem

- Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ;
0 numerze ewidencyjnym ...... DOS”SIO496/07 '

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia .. 2014-08-01 . .~ 2015-07-31

Zastep Przewodniczacego Rady

(pieczeé i pddpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”



Legnica 18.08.2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany ,, Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul.
Nowodworskiej 56-58 w Legnicy dz. 80/3 i 80/5 obrgb 0027 Rybaki.” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektant Sprawdzajacy
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Pk S.A.
Legnickie Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizaciji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@Ipwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

LEGNICA

F -7.2.1/03
W ydagic {
Data 15.05.2006

Strona/stron: 122

EST/4010/130/2014 Legnica, dnia 16.07.2014r.

Zarzad Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. Zielona 7

~ 59-220 Legnica

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2014 r. dotyczacy okreslenia technicznych warunkéw przytgczenia
do sieci kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Legnicy przy ul Nowodworskiej56-58
dz. nr 80/5 informujemy, ze:

1. Odprowadzenie $ciekéw bedzie moglo nastgpi¢ po wybudowaniu i dopuszezeniu do eksploatacji
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Nowodworskiej wraz z odgatezieniem @& 200 mm
PVC mm do granicy posesji. Przebieg projektowanej sieci naniesiono na zalgczonym planie sytuacyjnym.

2. Przylacze kanalizacyjne projektowaé z rur PVC litego ( min. SN 8). Przy granicy nieruchomosci
przewidzie¢ typowa studzienke rewizyjna, do ktorej nalezy zapewni¢ dojazd samochodu specjalistycznego
od strony pasa drogowego.

3. Przewody instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach budynku poniZej powierzchni terenu muszg byé
szezelne .Montaz urzadzesi otwartych jest mozliwy tylko po zamontowaniu urzadzenia przeciwzalewowego
o wymagania Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach w oparciu
(PN-EN 13564-1:2004r) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,,w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r,
e nr 75,poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

& 4

4 . Instalacj¢ wewnetrzng obiektu zakonczy¢ odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach,

5. Projekt przylacza wraz z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego przylgcza kanalizacyjnego
(formularz F-7.2.1./04) w 2 egz. przedlozy¢ do naszego przedsigbiorstwa celem uzgodnienia.

6. Wpigcie projektowanego przylacza kanalizacyjnego do projektowanego odgat¢zienia & 200 mm PVC
wykona inwestor po nadzorem przedstawicieli naszego przedsigbiorstwa po uprzednim pisemnym
zgloszeniu. Przy pisemnym zgloszeniu wpigcia do projektowane) sieci kanalizacyjnej inwestor przediozy
zgodg ZDM w Legnicy na umieszczenie urzgdzen kanalizacyjnych w pasie drogowym. Ponadto inwestor
jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi (jezeli b¢dzie to konieczne)
lub zgtoszeni czgéciowego zajgcia pasa drogowego do Zarzadu Drég Miejskich w Legnicy; oraz
odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu rob6t

7. Na odprowadzanie $ciekéw innych niz bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszczenie
do warunkéw, ktére kazdorazowo okreslone zostana w umowie zawartej z LPWiK S.A.
w Legnicy.
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8. Odblory zanikowe i koficowe powinny odbywaé si¢ przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.
w Legnicy.

9. Granicg wlasnosci i eksploatxcjl LPWIK S.A b¢dzie odgalezienie @ 200 mm PVC

do granicy posesji, a miejscem odbioru rzeczy bedzie studnia rewizyjna zabudowana na
odgalezieniu przy granicy nieruchomosci.

10. Powyzsze warunki przylgczenia tracg wazmo$é po uptywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

11. W przypadkach zmiany przepiséw, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian w wydanych warunkach przylaczenia.

12. W okresie wazmosci warunkéw w przypadku faktycznych zmian dotyczacych przytaczanych
nieruchomosci obowigzkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacjg.

13. Zabrak wystapienia o aktualizacj¢ i wynikie z tego skutki odpowiedzialnoscig obciaza sig

wnioskodawce.
PREZES ZARZADU
DYREKTOR NACZELNY
Zal:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego. : R.
2. Druk wniosku o uzgodnienie projektu (formularz F-7.2.1/04)
1. Adresat + zal,
2. EST a/a +2at.
KW,
F-7.2.1/03
Wydanie 1
Data 15.05.2006
Strona/stron: 2 z2
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Wydziat Geodezji i

Kartografii

Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w

Legnicy

Tadeusza Kosciuszki 38

59-220 Legnica
tel. (76) 7233173

Nr kancelaryjny: GK.WYP.GMINA.40/2014

Jednostka ewidencyjna

Wojewoddztwo

Gmina: M. Legnica

: dolnoslak ie
Powiat: M. LEGNICA

: 026201_1, Legnica

Obreb: 0027, RYBAKI

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.37, powierzchnia: 1.2042 ha
Pozycja kartoteki budynkow: 026201_1.0027.G.37

Wiasciciel, udziat: 1/1
LEGNICKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIAW

LEGNICY

REGON: 390081536 NIP: 691-020-39-67
Siedziba: §9-220 LEGNICA, NOWODWORSKA 60

Ozn. ; ;
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzyt. i POmetA Nr KW Jub
mapy | dziatki polozenia uzytkow kont. [uzytkow w | dzialkiw |°Z"3cZenie innych
klas. ha ha s
5 77 LEGNICA, Inne tereny zabudowane Bi 0.1475 0.1475 LE1L/00041519/6
NOWODWORSKA
(K dz: 026201 1002777 T T S
Wartosé: -
Uwagi:  zm.1/98,zm.6/04
5 79 LEGNICA, Inne tereny zabudowane Bi 0.3876 J 0.3876 J LE1L/00041519/6
NOWODWORSKA 60
[l dz:026201 1002779 T T A
Wartosé: -
Uwagi:  zm.1/98,zm.6/04
5 80/3 LEGNICA, Inne tereny zabudowane Bi 0.6623 J 0.6623 J LE1L/00041519/6
NOWODWORSKA 60
[l dz: 026201 1.0027.80/3 T T s S s S
Wartosé: -
Uwagi: zm.3/03
5 80/4  |LEGNICA, Tereny mieszkaniowe B I 0.0068 J 0.0068 J LE1L/00041519/6
NOWODWORSKA
[l dz: 026201 1.0027.80/4 T s T s S
Wartosc¢: -
Uwagi: zm.3/03,zm.6/04
Razem:l 1.2042 ] 1.2042 l

Sporzadzit(a): Katarzyna Dembowiak, wedfug stanu na dzieri: 2014-02-24
Nr zlecenia: 1019-1/2014 l

Data i podpis
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PREZYDENT MIASTA LEGNICY

tel.

Nr kancelaryjny: GK.6621.1.1088.2014

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.8, powierzchnia: 0.5952 ha
Pozycja kartoteki budynkow: 026201_1.0027.G.8

Wiasciciel, udziat: 1/1

GMINA LEGNICA

REGON: 390647251 .
Siedziba: 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8

Gosp. zasobem nieruch., udziat: 1/1
ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY

REGON: 001262660
Siedziba: 59-220 LEGNICA, ZIELONA 7

Wojewddztwo: dolnos$laskie
Powiat: M. LEGNICA
Gmina: M. Legnica

Jednostka ewidencyjna

: 026201_1, Legnica

Obreb: 0027, RYBAKI

Ozn. Powierzchnia
Arkusz | Numer Blizsze okre$lenie Opisy uzyt. i bl KW be
e e e . . oznaczenie innych
mapy dziatki potozenia uzytkéw kont. Juzytkéw w | dziatki w dolk
klas. ha ha )
3 40/3 LEGNICA, Tereny mieszkaniowe B 0.0866 0.0866 LE1L/00049517/
NOWODWORSKA46 | | | |
Id. dz.: 026201_1.0027.40/3
Warto$¢: -
% 40/4 LEGNICA, Tereny mieszkaniowe B 0.0208 0.0588 LE1L/00049518/
NOWODWORSKA 44
Grunty orne Rl 0.0380
lld.dz: 026201_1.0027.40/4 T TTTTITTITIIIIIII I
Warto$¢: -
3 40/8 LEGNICA, Tereny mieszkaniowe B 0.0241 0.0604 LE1L/00049522/
NOWODWORSKA 36
Grunty orne RIl 0.0363
[1d. dz.: 026201_1.0027.40/8 T TTT T At
Warto$¢: -
5 80/5 LEGNICA, Tereny mieszkaniowe B 0.1150 0.1150 LE1L/00041516/5
i NOWODWORSKA 56-58
Id. dz.: 026201_1.0027.80/5 T ITTITTITTTITTTITTTmmTTTIT T
Warto$¢: -
Razem I 0.3208 0.3208 [

Sporzadzit(a): Elzbieta Krajewska, !wedfug stanu na dzieni: 2014-08-04

il

ya

./

Nr zlecenia: 4050-1/2014 !

Dokument niniejszy jest przeznaczony do
dokonania wpisu w ksiedze wieczystej

2014-08-05,

(Imig i Nazwisko osoby reprezentujacej organ)
Data i podpis
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Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Zarzadu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy
przy ul. Nowodworskiej 56-58 w Legnicy dz.80/3,80/5 obreb 0027 Rybaki

8. Opis techniczny do budowy - Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.
Nowodworskiej 56-58 w Legnicy dz. 80/3 , 80/5 obreb Rybaki

do projektu budowlanego przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku ZGM Legnica w Legnicy
dz. 80/3, 80/5 obr. Rybaki

8.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zostato wykonane na podstawie:

umowy

mapy sytuacyjno-wysokosciowej

wytycznych Inwestora

uzgodnien miedzybranzowych

obowigzujacych norm i przepiséw

Technicznych warunkow przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynkumieszkalnego w
Legnicy przy ul. Nowodworskiej 56-58 EST/4010/130/2014 z dnia 16.07.2014 wydanych przez
LPWiK Legnica

7. Projektu - Przylacza kanalizacji sanitarnej do pawilonu handlowego przy ul. Nowodworskiej w
Legnicy dz. 80/3 obr Rybaki- warunki techniczne przytaczenia- EST /4010/33 /2014 z dnia
10.03.2014 wydane przez LPWiK Legnica oraz uzgodnienie z LPWiK - EST/ 4011/74/2014 z dnia
18.07.2014

AP B

Podstawa do wykonania wszelkich sieci i instalacji jest projekt wykonawczy

Projekt ten musi by¢ zgodny z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe obowiazujacymi
przepisami i wymaganiami ( warunkami ) technicznymi a takze normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie ,,, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania, normamii innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanemontazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych ,aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgloszenia do
certyfikacji na znak bezpieczenfistwa i oznaczenia tym znakiem , wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Zaproponowane rozwiazania materialowe okreslaja standardy techniczne i po uzgodnieniu z projektantem
dopuszczane jest stosowanie rozwigzaf zamiennych.

8.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyfacza kanalizacji sanitarne;j :

- do budynku mieszkalnego ZGM Legnica przy ul. Nowodworskiej 56-58 —trasa
S6A-S1—-S2—-S —bud 56-58 D, ( S1-bud 56-58A, T -bud56-58B, S3 —bud 56-58C ),
PCV 160, 1=33,5+4,5=38,0m

Przytacze projektuje si¢ podiaczy¢é do projektowanej studni S6A na przyfaczu do pawilonu
handlowego ( LPGK Sp. z o0.0. Legnica ) dz. 80/3 zaprojektowanego w odr¢bnym opracowaniu do
odrzutu od sieci kanalizacji sanitarnej w punktcie Z2 . Za tym punktem zaprojektowano studnig
rewizyjng betonowa fi 1000- S6 przy granicy posesji LPGK Sp. z 0.0..W razie ewentualnej kolizji z
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projektowanymi przytaczami ,powiadomié inwestora i projektanta w celu rozwigzania
projektowego zaistniatej kolizji.

8.3. Opis projektowanych rozwigzan

Przytacza kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na narzucony punkt przylaczenia zaprojektowano ze
spadkiem 1,0 %. Przylacza zaprojektowano z rur PVC-U 160 x 4,7 klasy SN 8, SDR 34.

Studnie inspekcyjne zaprojektowano S1 —betonowa fi 1000, pozostate S2 i S3 jako studnie PVC
WAVIN 400.

Studzienki betonowe z betonu B45 taczone na uszczelki gumowe,elastomerowe lub podobne, Dno
studzienki —krag z ptyta denng i gotowa ( wykonana fabryczne) kineta wyprofilowanag zgodnie z
kierunkiem przeptywu Sciekéw. Studzienki wyposazy¢ w wtaz kanatowy DN 600 o masie dop. 25 t.
Na studzienkach inspekcyjnych zastosowa¢ whazy zeliwne 25 t teleskopowe.

W studni  S1 przy pofaczeniu z bud. 56-58 ze wzgledu na roznice wysokosci wlaczenia 28 cm
wykona¢ tagodne potaczenie kanalizacyjne w ksztalcie siodta.

8.4. Istniejace uzbrojenie

W miejscu przebiegu przytaczy kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujaca infrastruktura
podziemna , ktdra jest uwidoczniona na profilach kanalizacji sanitarnej:

- kable telefoniczne

Trasy przebiegu czgsci urzadzen podziemnych wrysowanych na planach sa orientacyjne a ich
wlasciwe usytuowanie zostanie zlokalizowane w terenie przez poszczegdlnych uzytkownikow
przed rozpoczgciem robot.

Wykonawea roboét zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac ziemnych zlecié -

-wytyczenie trasy projektowanego przytacza,

-poszczegbdlnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urzadzen w terenie
na trasie przebiegu rurociggu.

Wykonawea roboét zabowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz uzgodnien i wspoldziatania w tym zakresie ( Rozporzadzenie MGPiB z dnia
26.08.1991 Dz.U. nr. 83 poz.376)

8.5. Zapotrzebowanie terenu na prowadzenie robot

Przyfgcze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Nowodworskiej 56-58 przebiega
przez dziatk¢ nr 80/3 ( dfugosc przejécia -2,5 m ) —whasciciel LPGK Sp. z 0.0 Legnica — teren
utwardzony —nawierzchnia betonowa oraz przez tereny wlasciciela nawierzchnia gruntowa
( czesciowo humus).

Trasa projektowanego przylacza przebiega przez teren zurbanizowany dziatke LPGK Sp. z o.0.
Legnica - drogi wewngtrzne LPGK o utwardzonej nawierzchni. Na czas budowy konieczne jest
zdjgcie nawierzchni na drodze wewnetrznej LPGK i humusu na dzialce 80/5. Szerokosé pasa
terenu do prowadzenia prac ziemnych i montazowych bedzie wynosi¢ okofo 3 m. W obrebie
tego pasa zostang wykonane prace zwigzane z montazem przylacza takie jak:

-rozbiérka nawierzchni i zdjecie humusu

-rozwiezienie rur i studni rewizyjnych i inspekcyjnych

-prace montazowe nad wykopem

-prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz przywrdceniem nawierzchni na dziatkach LPGK
oraz humusu na dz. 80/5.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem i odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
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Po przeprowadzeniu w/w prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. 6. Roboty ziemne

Projektowane przylacza na catej diugosci utozone bedzie w ziemi.W miejscach skrzyzowan i
zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego i zabudowy prace ziemne wykonywaé
recznie. W pozostatych przypadkach wykopy wykonywaé mechanicznie. Wykopy wykonaé
Jako waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian wykopu przez odeskowanie.

Dno  wykopu wyréwnaé i usunaé z niego wszelkie kamienie , glazy i gruz. Pod rury
kanalizacyjne PVC-U 160 SDR34,SN§ , nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci minimum
10 cm.

Rurocigg obsypa¢ piaskiem bez kamieni. Grubogé zasypki ponad wierzch rury 20 cm.
Nastepnie wykop mozna zasypaé ziemia wydobyta z wykopu. Przed zasypaniem rurociggu
wykona¢ prébe szczelnosci..

Dno wykopu wyréwnaé iusuna¢ z niego wszelkie kamienie , glazy i gruz.

Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewoddw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu poza studnia . Zlacza w studni i
poza studnia powinny by¢ odkryte ,celem sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Prébe wykonaé zgodnie z norma ,,Budowa i badanie przewod6w kanalizacyjnych PN-EN 1610:2002
i PN-EN 1671:2001 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j”

Probe kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ odcinkami migdzy studniami rewizyjnymi.Zaleca si¢
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studni rewizyjnych.. Badany
odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wylaczeniem ztgczy rur i potaczen miedzy
studniami. Szczelno$¢ przewodu i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu

Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody przeptukaé i nastgpnie obsypaé warstwa
piasku gruboséci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostala czgs¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym.Podsypke i obsypke rurociggu zageszcza¢ warstwami ubijakami drewnianymi do
uzyskania stopnia zageszczenia 95% w skali Proctora

Nad przewodem kanalizacyjnym 30 c¢m ufozy¢ tasme sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego koloru
brazowego z wkiadka metalowa

Zasypanie utozonych w wykopie przewodéw powinno odbywaé sie w mozliwie najnizszych,
dodatnich temp. otoczenia, warstwami grubosci 20 ecm  odpowiednio je zageszczajac. W
przypadku  wystapienia wody gruntowej nalezy wykona¢ w dnie wykopu  studzienke
depresyjng a wode z niej odpompowywaé na zewnatrz pompg szlamowsa.

Przewody kanalizacyjne po ulozeniu w wykopie ,przed zasypaniem ,winny by¢ powykonawczo
zinwentaryzowane przez uprawnionego geodete.

W trakcie robdt przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w RozporzadzeniuMinistra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003. Roboty ziemne prowadzié sprzgtem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego sposobem i sprzetem recznym.

W uzasdnionych przypadkach ,gdy rura kanalizacyjna utozona jest w strefie przemarzania nalezy
rurociag ociepli¢ warstwa keramzytu przykrytego folig

8.7. Przylacza kanalizacyjne

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U 160 , SDR 34, SN8, dla sieci zewnetrznej
produkeji "WAVIN-BUK" taczonych na pierscienie gumowe o $rednicy fi 160 mm.

Przewody kanalizacyjne uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm ze spadkiem w
kierunku kanatu $ciekowego.

Projektowane przylacze na catej dtugosci utozone bedzie w ziemi.
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W miejscach skrzyzowa¢ i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego , korzeni drzew
prace ziemne wykonywa¢ recznie. W  pozostalych przypadkach wykopy wykonywaé
mechanicznie. Nad przewodami w odlegtosci 30 cm utozy¢ tasme z tworzywa sztucznego w
celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac ziemnych.

Na tasmie ulozy¢é miedziany drut.

Do pawilonu handlowego na dz.nr 80/3 wlaczenie do kanalizacji wykona¢ do projektowanego
odrzutu od sieci kanalizacji sanitarnej w punkcie — Z2 wg odrgbnego opracowania oraz przy granicy
posesji zamontowa¢ betonowg studzienke rewizyjng fi 1000 — S6., nastepnie w celu podlaczenia
budynku nr 56-58 zaprojektowano betonowa studzienke rewizyjna fi 1000 -S6A

Do budynku mieszkalnego ~Nowodworska 56-58 podlaczenie wykonaé¢ do projektowanej studni
betonowej fi 1000 - S6A na dz. 80/3 , na dzialce wlascicciela wykonac¢ studni¢ rewizyjna betonowg fi
1000 —S1 i do tej studni podtaczy¢ poprzez kanalizacje wewnetrzng w piwnicy 5 mieszkan , studnie
inspekcyjne  S2 i S3 wykona¢ z PVC —WAVIN 400 ( typ IV ) , miedzy studniami S2 i S3
zamontowa¢ trojnik T - PVC 160x160/< 68 St. W punktach B,C,D podtaczy¢ sprowadzone piony
kanalizacji sanitarnej do projektowanego przylacza ,ocieplajac odcinki pionowe.

[stniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne rozebraé i powstate zaglebienia wypehic¢ pospotka.

8.8. Zestawienie podstawowych materialow

- Rura PVC-U SDR34,SN8 160x4,7 -38,0m

- mufa PVC-U 160 - Iszt
- trojnik PVC-U 160x160x67 -1 szt
- kolano PVC-U 160x67 -1 szt
- kolano PVC-U160 x45 -6 szt
- studnia rewizyjna fi 1000 - szt
- studnia inspekcyjna WAVIN 400 - 2sz7t

8.9. Charakterystyka ekologiczna projektowanej inwestycji i informacje do planu BIOZ

Projektowana inwestycja nie bgdzie miata ujemnego wplywu na sSrodowisko. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej z elementdow szczelnychn ( $ciek bedzie si¢ znajdowal w szczelnej rurze
kanalizacyjnej lub szczelnej kinecie w studni rewizyjnej lub inspekcyjnej.. Budowa przytacz
kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci wycinki drzew lub uszkodzenia ich systemdéw
korzeniowych. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych warstwwe urodzajng nalezy
zdja¢,zabezpieczy¢ przed wyschnigciem, a po zasypaniu wykopdw ponownie rozplantowad.
Materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji inwestycji winny speinia¢ wymogi jakosciowe
polskich norm, posiada¢ atesty dopuszczajace do kontaktu z woda pitng.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,stwierdza si¢ , iz nie zachodzi przypadek
uzasadniajacy konieczno$c opracowania planu BIOZ.

8.10. Uwagi koncowe
Omawiane prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, technologia budowy

sieci PVC, warunkami BHP i normami technicznymi a w szczegdlnosci:

- Budowa i banie przewodoéw kanalizacyjnych PN-EN 1610 :2002 i
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- PN-EN 1671:2001 ,,Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j”

-PN-84/H-74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

-PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelno$¢ przewodéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociaggéw.

-Dz. U. Nr 22/53,p0z.89 BHP —transport reczny.

-PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-H-74051-2 Wlazy kanatowe.

- PN- EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

-PN-B-10736/99 —Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. 2003 nr 47 poz.401)

-Rozporzadzenie MIPS z dnia 16.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (DZ.U. nr
129 poz. 844) i zalacznika do Rozporzadzenia ,,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne”

Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenistwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia robot liniowych i rozbiérkowo - montazowych w terenie zabudowanym t;j.:

- wykonywanie glebokich wykopow( konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z
projektem konstrukeyjnym oraz przygotowanie bezpiecznych zej$é¢ do wykopdw)
- wlasciwy roztadunek cigzkich materiatow
- skfadowanie materiatoéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miejscach , do
ktorych bedzie ograniczony dostep osdb niezatrudnionych.
- Zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca montazu ( m. innymi konieczne jest wyznaczenie strefy
ruchu poza strefa niebezpieczng wykopy oraz przestrzegania zasad bhp przy transporcie )
- zagrozenia przy pracach prowadzonych na calej szerokosci ulicy , w obszarze zwartej
zabudowy ,przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0séb trzecich
tj. mieszkancow. Stawarza to koniecznos¢ wlasciwego przygotowania placu budowy m.in.
przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych glebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajacych wykop, przygotowanie pomostow pozwalajacych
na dojscie do posesji.
- zagroZenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych
- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych
Catos¢ robot wykona¢ przez osoby majace uprawnienia do prowadzenia robot sieciowych
kanalizacji sanitarnej , wodociagowych i gazowych.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z W.T.W i O.RBM. czIl Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz aktualnymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

O terminie rozpoczecia rob6t ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikow obcych
sieci , wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie polozenie uzbrojenia |, uzgodni¢ warunki
prowadzenia rob6t i nadzér nad ich przebiegiem.
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Zakres opracowania — — —— —— ——

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych mz wykazane
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgioszone do inwentaryzagji lub o ktorych brak jest
informacji w instytugach branzowych.

Przedstawione na niniejszej mapie granice wkreslono
na podstawie danych ewidencyjnych gruntéow.

Mapa zostata wykonana bez ustalerua
obciazen stuzebno$dami gruntowymi.
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IX Wydziat Gospodarczy
Sadu Rejonowego dla
Wroctawia-Fabrycznej
we Wroctawiu

Kapitat zaktadowy:
17.020.830,00 zt

Prezes Zarzadu:
Jozef Wasinkiewicz

Prokurent:
Adam Urbaniak
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ul. Nowodworska 48

tel. 76 856 63 40 (42)

fax 76 856 63 41
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POGRZEBOWYCH
Cmentarz Komunalny
ul. Wroctawska 124
tel. 76 854 59 36

76 856 63 45

ZAKEAD ZIELENI
MIEJSKIEJ

ul. Orfa Biatego 8
tel. 76 856 63 47
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tel. 76 856 63 50 (53)
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CERTYFIKACH |
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ISO 27001

fa Gazele Puls
Blznesu Biznesu

e-mail: biuro@lpgk.p! www.Ipgk.pl

Legnica dnia 11.09.2014r.

TIM/ 96 /2014

ZARZAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
59-220 Legnica , ul. Zielona 7

tel. 76 / 72 38 200

Legnickie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Legnicy
W odpow1ed21 na pismo z dnia 01.09.2014r. akceptuje proponowane rozwiazanie
projektowe i wyraza zgode¢ na wilaczenie projektowanego przylacza - kanalizacji
sanitarnej z budynku mieszkalnego - Nowodworska 56-58 do projektowanego przez
nas przylacza kanalizacji sanitamej do  pawilonu handlowego CHINSKIE
CENTRUM HANDLOWE na dz. Nr 80/3 obr. Rybaki - bedacego nasza
wlasnoscia - zgodnie z zalaczonym zalgcznikiem mapowym .

Z rowazaniem

Otrzymuja :

1. Adrésat + zalacznik mapowy
2. ala.
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